JU DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVIĆI

Higijensko-epidemiološka služba

Datum:16.12.2024.g.

PROGRAM LOKALNI VODNI OBJEKTI

                           ZAVIDOVIĆI 2024
ISPRAVNE VODE:

1. Mjesni vodovod Klek Kovači- Kovači- Ovaj  uzorak vode ima zadovoljavajuće  

      OSNOVNE fizoko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
2. Vodovod Kosa-Borik- Ovaj  uzorak vode ima zadovoljavajuće  

      OSNOVNE fizoko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
3. Vodovod Brezik polje-Brezik- Ovaj  uzorak vode ima zadovoljavajuće  

      OSNOVNE fizoko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
4. Javna česma Kamenolom-Dolac-  Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
5. Javna česma Hajr voda-Brašljevine- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
6. Vodovod Barica-Stipin Han- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
7. Vodovod Garanska 2 -Vozuća-- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
8. Javna česma most-Kovači- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
9. Javna česma Studenac - Mahoje- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike

10. Vodovod Ribnica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

11. Vodovod Rasječenica-Brezik- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

         OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

12. Vodovod Studenac-Vikovići-Sinanovići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

13. Vodovod Omerčevićka-Brašljevine- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće 

              OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

14. Vodovod Pejića Rijeka (školski)-Lovnica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

15. Vodovod Vodica-Ljeskovica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

16. Vodovod Jezero- Donji Mustajbašići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

17. Javna česma Haćina voda-Kamenica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

18. Javna česma Mitrovići(prema golf terenima)-Kamenica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

19. Javna česma Hadžije Burkić-Kamenica- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

20. Javna česma Ikina voda- Mećevići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

21. Vodovod Rudnik- Bajvati- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

22. Vodovod Klobučara-Delići-Laz- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

23. Javna česma Studenac-Mahoje- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

24. Javna česma Most-Kovači-Donji Mustajbašići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

25. Vodovod Uvala-Donji Mustajbašići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

BLAGO BAKTERIJSKI KONTAMINIRANE:

26. Vodovod Tunjik - Rijeka–Tunjik  Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
27. Vodovod Džamijsak ( škola) –Brezik  Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
28. Vodovod Garanska 1-Ribnica-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
29. Vodovod Crnjevo-Šljivići-Crnjevo-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
30. Vodovod Bukovac-Predrazi-  Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
31. Mjesni vodovod Vozuća-Vozuća-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
32. Javna česma Hadžna voda-Skroze-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
33. Javna česma Točak-Šadići  Ova voda nije zdravstveno   

          ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno   

          koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
34. Vodovod Bare-Krivaja-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
35. Vodovod Selište-Rujnica  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
36. Vodovod Podcjelovo-Hajderovići-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
37. Vodovod Pešavina-Kajmina vrela – Gornji Mustajbašići-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
38. Bunar Dugi –Hadžići-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
39. Javna česma Zober –Majdan-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
40. Javna česma Tuzlić–Drugi kilometar- Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
41. Vodovod Beljevnica -Borovnica  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
42. Školski vodovod Bajvati–Bajvati-  Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
43. Vodovod Žuber–- Žuber- Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava
44. Javna česma Kamenolom Sikolica–- Kamenica- Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
45. Vodovod Lučica- Dolina- Ova voda nije zdravstveno  ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.   Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili  prokuhava.
               IZRAZITO BAKTERIJSKI       

                     KONTAMINIRANE

46. Vodovod Klek-Donji Mustajbašiči - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
47. Školski vodovod Fazlići škola- Smajbašići Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
48.   Vodovod Podbrijeg-Krivaja- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.


49. Školski vodovod Hajderovići-Hajderovići-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
50. Vodovod Jelićka–Vozuća- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
51. Vodovod Delići- Vozuća--- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
52. Vodovod PaljenikSmajbašići–- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
53. Vodovod Repišće-Vikovići-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
54. Vodovod Maoča– Maoča- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
55. Vodovod Čaire-Skroze- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava. 
56. Vodovod Rujnica (škola)-Rujnica-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
57. Vodovod Zelenika –Rujnica-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
58. Kaptirani izvor Vučjak-MZ Asim Čamdžić-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
59. Vodovod Luke-Luke Brezik-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
60. Vodovod Glavica-Borik-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
61. Vodovod Klekovača-Vikovići-Sinanovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
62. Bunar Nadkuća–Hasanovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
63. Vodovod Hasanovići–Hasanovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
64. Bunar Muhićka-Alići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
65. Javna česma Brezik-Brezik-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
66. Javna česma Majdan-Majdan- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
67. Javna česma Zmajevac-Skroze-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
68. Vodovod Mahoje (škola)-Mahoje- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
69. Vodovod Karajbića Luka-Donji Mustajbašići-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
70. Vodovod Cibava-Kućice-- Ovavoda nije zdravstveno ispravna zbog  nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
71. Vodovod Paljuka-Borovnica- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

72. Javna česma Dubrava-Šabin potok-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
73. Bunar Delići-Delići-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
74. Vodovod Johovac– Donji Mustajbašići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
75. Vodovod Podvolujak–Podvolujak- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
76. Vodovod Jezerina - Hadžići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
77. Vodovod Mrkaljevac– Hadžići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
78. Javna česma Grab– Dolina- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
79. Javna česma Žegerova– Male Skroze- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
80. Javna česma Sutjeska– Sutjeska- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
81. Javna česma Točak– Male Skroze- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
82. Javna česma Gornje Poljice-Poljice-- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog    nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
83. Vodovod Do– Gornji Kovači--Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
84. Bunar Luke-Donji Mustajbašići-Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog   nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
85. Vodovod Nabojne– Donji Mustajbašići-Polje - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija.Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
